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Feuerwehr - 
Übersicht

0778 PVA Bahnhofstrasse 12-14

A3 1:20004.08.2026MAS

Sonnwende GmbH
Auf dem Wolf 45
4052 Basel
061 200 20 00

Dachneigung Ausrichtung

Dachart
0° SW - NO

Module

Gründach WR
DC-Leistung

LONGi LR7-54HVH-490M

Fronius Verto 2x 20 / 2x 33.3 kVA125.44 

Bahnhofstrasse 12-14
5080 Laufenburg

V1

ABW Laufenburg c/o VAOF
Hauptstrasse 77
5070 Frick

Stk.256
1'800 x 1'134 x 30 mmGrösse

kWp

AUFTRAGGEBER

1.00

Feuerwehrplan - Übersicht
Haus 14

Haus 12

Wechselrichter (DC/AC)
& Anlagenschalter

Batterie-Türme (DC)

Kabelweg DC
(Leerrohr)

Hauptverteilung Kabelweg AC

Wechselrichter (DC/AC)
& Anlagenschalter

Batterie-Türme (DC)

Kabelweg DC
(Fassade)

Hauptverteilung

Kabelweg AC

PV-Module

Solarthermie

BEACHTE:
Installationen jeweils im Technikraum
der Gebäude 12-14 (folge PV-Kleber)
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